
Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

nach DIN 1986-100

F 01 F 02 F 03 F 04 F 05
Befestigte 

Außenfläche 01

Befestigte 

Außenfläche 02

Befestigte 

Außenfläche 03

Befestigte 

Außenfläche 04

Befestigte 

Außenfläche 05

Mulde 2 Mulde 2 Mulde 2 Mulde 3 Mulde 3

Cs
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

A 450,0 280,0 600,0 230,0 1512,0 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

r60,5 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 l / s ha

Q5,2 10,13 6,30 13,50 5,18 34,02 l/s

Q60,5 2,50 1,55 3,33 1,28 8,39 l/s

F 06 F 07 F 08 F 09 F 10
Befestigte 

Außenfläche 06

Befestigte 

Außenfläche 07

Befestigte 

Außenfläche 08

Befestigte 

Außenfläche 09

Befestigte 

Außenfläche 10

Mulde 3 Mulde 3 Mulde 3 Rigole 6 Mulde 3

Cs
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

A 130,0 690,0 245,0 375,0 237,0 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

r60,5 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 l / s ha

Q5,2 2,93 15,53 5,51 8,44 5,33 l/s

Q60,5 0,72 3,83 1,36 2,08 1,32 l/s

Bemessungsregenspende (Rig.)

Regenwasserabfluss (Rigole)

Regenwasserabfluss Teilfläche

Bemessungsregenspende

Bemessung Regenwasserabfluss Freiflächen im Außenbereich

Freifläche Nr. 

Flächenbezeichnung

Spitzenabflusswert

Flächeninhalt 

Bemessungsregenspende (Rig.)

Regenwasserabfluss (Rigole)

Ablauf in: 

Ablauf in: 

Regenwasserabfluss Teilfläche

Bemessungsregenspende

Freifläche Nr. 

Flächenbezeichnung

Spitzenabflusswert

Flächeninhalt 
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Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

F 11 F 12 F 13 F 14 F 15
Befestigte 

Außenfläche 11

Befestigte 

Außenfläche 12

Befestigte 

Außenfläche 13

Befestigte 

Außenfläche 14

Befestigte 

Außenfläche 15

Rigole 6 Rigole 6 Zisterne Zisterne in Klärung

Cs
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

A 111,0 413,0 250,0 80,0 410,0 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

r60,5 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 l / s ha

Q5,2 2,50 9,29 5,63 1,80 9,23 l/s

Q60,5 0,62 2,29 1,39 0,44 2,28 l/s

F 16 F 17 F 18.1 F 18.2 F 19
Befestigte 

Außenfläche 16

Befestigte 

Außenfläche 17

Befestigte 

Außenfläche 18

Befestigte 

Außenfläche 19

Befestigte 

Außenfläche 19

Rigole 4 Rigole 5 Rigole 3 Rigole 2 Rigole 2

Cs
0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

A 425,0 400,0 800,0 2100,0 400,0 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

r60,5 61,7 61,7 61,7 61,7 61,7 l / s ha

Q5,2 9,56 9,00 18,00 47,25 9,00 l/s

Q60,5 2,36 2,22 4,44 11,66 2,22 l/s

Bemessungsregenspende (Rig.)

Bemessungsregenspende (Rig.)

Regenwasserabfluss (Rigole)

Regenwasserabfluss (Rigole)

Regenwasserabfluss Teilfläche

Freifläche Nr. 

Flächenbezeichnung

Spitzenabflusswert

Ablauf in: 

Flächeninhalt 

Bemessungsregenspende

Freifläche Nr. 

Flächenbezeichnung

Spitzenabflusswert

Flächeninhalt 

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Ablauf in: 



Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

F 20 F 21 F 22 F 23

Innenhof 1 Innenhof 2 Innenhof 3 Innenhof 4

Zisterne Zisterne Zisterne Zisterne 

Cs
0,9 0,9 0,9 0,9

A 150,0 170,0 160,0 50,0 m²

r5,2 250,0 250,0 250,0 250,0 l / s ha

r60,5 61,7 61,7 61,7 61,7 l / s ha

Q5,2 3,38 3,83 3,60 1,13 l/s

Q60,5 0,83 0,94 0,89 0,28 l/s

Qr,DF 130,0 l/s

Bemessungsregenspende (Rig.)

Regenwasserabfluss (Rigole)

Gesamtabfluss Freiflächen, r5,2

Freifläche Nr. 

Flächenbezeichnung

Spitzenabflusswert

Flächeninhalt 

Bemessungsregenspende

Regenwasserabfluss Teilfläche

Ablauf in: 


