
Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

Dachflächen

Dachfläche Abflussbeiwert mittlerer Abflussbeiwert

m² CS Cm 

D 01 Mulde 1 1350 1,0 0,9 Sporthalle Flachdach Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 02 Zisterne 600 0,5 0,3 Sporthalle Umkleide Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 03 Zisterne 1227 0,5 0,3 Verbindungsflur Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 04 Zisterne 523 1,0 0,9 MET Technik Sheddach 4 fach Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

D 05 Zisterne 144 0,5 0,3 Fachlernfeld MET Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 06 Zisterne 907 1,0 0,9 Fahrzeugtechnik Sheddach 7fach Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

D 07 Zisterne 144 0,5 0,3 Fachlernfeld KFZ Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 08 Zisterne 523 1,0 0,9 Fachlernfeld E-Technik Sheddach 4 fach Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

D 09 Rigole 1 1035,7 1,0 0,9 Altbau EDV Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 10 Rigole 1 827 1,0 0,9 Altbau Schulung / Umkleide Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 11 Rigole 1 227 1,0 0,9 Altbau Ecke o.r. Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 12 Rigole 1 219,4 1,0 0,9 Altbau Werkhalle Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 13 Rigole 1 192 1,0 0,9 Altbau Kleine Halle Hof Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 14 Rigole 1 431 1,0 0,9 Altbau große Werkshalle Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 15 Rigole 1 500 1,0 0,9 Altbau Schreinerei Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 16 Rigole 1 100 1,0 0,9 Altbau Treppenhaus / WC Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 17 Rigole 1 1099,4 1,0 0,9 Altbau Heiztechnik / Theorie Bestandsgebäude Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

D 18 Zisterne 782 1,0 0,9 Fachfeld HLS / Gastro Sheddach 6 fach Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

D 19 Zisterne 192 0,5 0,3 Prüfungsraum/ AUR Lernen Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 20 Zisterne 782 1,0 0,9 Co-Working Space Sheddach 6 fach Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

D 21 Zisterne 192 0,5 0,3 Frontoffice / Teeküche Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 22 Zisterne 782 1,0 0,9 Co-Working Space Sheddach 6 fach Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

D 23 Zisterne 205 0,5 0,3 SOL / Prüfungsraum Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 24.1 Mulde 1 102 0,8 0,7 Übergang BBS2 Flachdach Kiesdach

D 24.2 Zisterne 102 0,8 0,7 Übergang BBS2 Flachdach Kiesdach

D 25 Zisterne 442 0,5 0,3 Übergang Alt/Neubau Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 26 Zisterne 58 0,5 0,3 Vordach 1 Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 27 Zisterne 58 0,5 0,3 Vordach 2 Flachdach Begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

D 28 Zisterne 40 1,0 0,9 KFZ - Waschbereich Flachdach Flachdach (≤ 3° oder etwa 5%): Metall, Glas, Faserzement, Abdichtungsbahnen

SUMME 13.786,5

Dachfläche Nr. Abfluß in Bezeichnung Art der Fläche (Annahme nach DIN 1986-100)



Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

Freiflächen

Fläche Abflussbeiwert mittlerer Abflussbeiwert

m² CS Cm 

F 01 Mulde 2 450 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 01 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 02 Mulde 2 280 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 02 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 03 Mulde 2 600 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 03 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 04 Mulde 3 230 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 04 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 05 Mulde 3 1512 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 05 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 06 Mulde 3 130 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 06 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 07 Mulde 3 690 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 07 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 08 Mulde 3 245 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 08 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 09 Rigole 6 375 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 09 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 10 Mulde 3 237 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 10 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 11 Rigole 6 111 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 11 Betonsteinpflaster (Best.) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 12 Rigole 6 413 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 12 Betonsteinpflaster (Best.) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 13 Zisterne 250 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 13 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 14 Zisterne 80 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 14 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 15 in Klärung 410 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 15 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 16 Rigole 4 425 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 16 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 17 Rigole 5 400 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 17 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 18.1 Rigole 3 800 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 18 Betonsteinpflaster (Best.) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 18.2 Rigole 2 2100 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 19 Betonsteinpflaster (Best.) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 19 Rigole 2 400 0,9 0,7 Befestigte Außenfläche 19 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 20 Zisterne 150 0,9 0,7 Innenhof 1 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 21 Zisterne 170 0,9 0,7 Innenhof 2 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 22 Zisterne 160 0,9 0,7 Innenhof 3 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 23 Zisterne 50 0,9 0,7 Innenhof 4 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

F 24 Zisterne 50 0,9 0,7 Innenhof 5 Betonsteinpflaster (Neu) Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verl., Flächen mit Platten

SUMME 10.718,0

Freifläche Nr. Abfluß in Bezeichnung Art der Fläche (Annahme nach DIN 1986-100)


