
Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

2.3 Mindestanzahl der Dachabläufe Entwässerungswerte sind hierbei aus der Norm 1986-100 entnommen. In der Lph5 müssen die Produkt-Abflussleistung beachtet werden

D 01 0,9 53,10 45,00 l/s D 02 0,3 11,80 31,80 l/s

Unterdruck Freispiegel Freispiegel Freispiegel

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 9 50 50 0,9 35 6 55 14 36

70 1,7 35 12 55 5 27 70 1,7 35 12 55 7 19

100 4,5 35 22 55 3 10 100 4,5 35 22 55 3 8

125 7,0 45 - - 7 125 7,0 45 - - 2 5

150 8,1 45 - - 6 150 8,1 45 - - 2 4

D 03 0,3 24,13 65,03 l/s D 04 0,9 20,57 17,43 l/s

Freispiegel Freispiegel Unterdruck Freispiegel

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 27 73 50 0,9 35 6 55 4 20

70 1,7 35 12 55 15 39 70 1,7 35 12 55 2 11

100 4,5 35 22 55 6 15 100 4,5 35 22 55 1 4

125 7,0 45 - - 4 10 125 7,0 45 - - 3

150 8,1 45 - - 3 9 150 8,1 45 - - 3

D 05 0,3 2,83 7,63 l/s D 06 0,9 35,68 30,23 l/s

Freispiegel Unterdruck Unterdruck Unterdruck

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 4 2 50 0,9 35 6 55 6 6

70 1,7 35 12 55 2 1 70 1,7 35 12 55 3 3

100 4,5 35 22 55 1 1 100 4,5 35 22 55 2 2

125 7,0 45 - - 1 125 7,0 45 - -

150 8,1 45 - - 1 150 8,1 45 - -

D 07 0,3 2,83 7,63 l/s D 08 0,9 20,57 17,43 l/s

Freispiegel Unterdruck Unterdruck Unterdruck

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 4 9 50 0,9 35 6 55 23 3

70 1,7 35 12 55 2 5 70 1,7 35 12 55 13 2

100 4,5 35 22 55 1 2 100 4,5 35 22 55 5 1

125 7,0 45 - - 1 2 125 7,0 45 - - 3

150 8,1 45 - - 1 1 150 8,1 45 - - 3
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Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

D 09 0,9 40,74 34,52 l/s D 10 0,9 32,53 27,57

Unterdruck Freispiegel Unterdruck Freispiegel

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 7 39 50 0,9 35 6 55 6 31

70 1,7 35 12 55 4 21 70 1,7 35 12 55 3 17

100 4,5 35 22 55 2 8 100 4,5 35 22 55 2 7

125 7,0 45 - - 5 125 7,0 45 - - 4

150 8,1 45 - - 5 150 8,1 45 - - 4

D 11 0,9 8,93 7,57 l/s D 12 0,9 8,63 7,31 l/s

Unterdruck Freispiegel Unterdruck Unterdruck

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 2 9 50 0,9 35 6 55 2 2

70 1,7 35 12 55 1 5 70 1,7 35 12 55 1 1

100 4,5 35 22 55 1 2 100 4,5 35 22 55 1 1

125 7,0 45 - - 2 125 7,0 45 - -

150 8,1 45 - - 1 150 8,1 45 - -

D 24.2 0,7 3,21 4,20 l/s D 25 0,3 8,69 23,43 l/s

Freispiegel Freispiegel Freispiegel Freispiegel

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 4 5 50 0,9 35 6 55 10 27

70 1,7 35 12 55 2 3 70 1,7 35 12 55 6 14

100 4,5 35 22 55 1 1 100 4,5 35 22 55 2 6

125 7,0 45 - - 1 1 125 7,0 45 - - 2 4

150 8,1 45 - - 1 1 150 8,1 45 - - 2 3

D 28 0,9 1,57 1,33 l/s

Ohne Angabe Ohne Angabe

Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 2 2

70 1,7 35 12 55 1 1

100 4,5 35 22 55 1 1

125 7,0 45 - - 1 1

150 8,1 45 - - 1 1
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Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

Entwässerungswerte sind hierbei aus der Norm 1986-100 entnommen. In der Lph5 müssen die Produkt-Abflussleistung beachtet werden

D 13 0,9 7,55 6,40 l/s D 14 0,9 16,95 14,37 l/s

Ohne Angabe Ohne Angabe Ohne Angabe Ohne Angabe

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 59 8 50 0,9 35 6 55 14 16

70 1,7 35 12 55 32 4 70 1,7 35 12 55 7 9

100 4,5 35 22 55 12 2 100 4,5 35 22 55 3 4

125 7,0 45 - - 8 1 125 7,0 45 - - 2 3

150 8,1 45 - - 7 1 150 8,1 45 - - 2 2

D 15 0,9 19,67 16,67 l/s D 16 0,9 3,93 3,33 l/s

Ohne Angabe Ohne Angabe Bestand bleibt Bestand bleibt

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 27 19 50 0,9 35 6 55

70 1,7 35 12 55 15 10 70 1,7 35 12 55

100 4,5 35 22 55 6 4 100 4,5 35 22 55

125 7,0 45 - - 4 3 125 7,0 45 - -

150 8,1 45 - - 3 3 150 8,1 45 - -

D 17 0,9 43,24 36,65 l/s D 18 0,9 30,76 26,07 l/s

Bestand bleibt Bestand bleibt Unterdruck Unterdruck

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 50 0,9 35 6 55 6 5

70 1,7 35 12 55 70 1,7 35 12 55 3 3

100 4,5 35 22 55 100 4,5 35 22 55 2 2

125 7,0 45 - - 125 7,0 45 - -

150 8,1 45 - - 150 8,1 45 - -

D 19 0,3 3,78 10,18 l/s D 20 0,9 30,76 26,07 l/s

Freispiegel Freispiegel Unterdruck Unterdruck

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 4 12 50 0,9 35 6 55 4 4

70 1,7 35 12 55 2 6 70 1,7 35 12 55 2 2

100 4,5 35 22 55 1 3 100 4,5 35 22 55 1 1

125 7,0 45 - - 1 2 125 7,0 45 - -

150 8,1 45 - - 1 2 150 8,1 45 - -
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Averdung Ingenieure Berater GmbH

Planckstraße 13, 22765 Hamburg

BSCU Berufschulcampus - Uelzen

Bemessung Regenentwässerung

D 21 0,3 3,78 10,18 l/s D 22 0,9 30,76 26,07 l/s

Freispiegel Freispiegel Unterdruck Unterdruck

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 5 12 50 0,9 35 6 55 6 5

70 1,7 35 12 55 3 6 70 1,7 35 12 55 3 3

100 4,5 35 22 55 1 3 100 4,5 35 22 55 2 2

125 7,0 45 - - 1 2 125 7,0 45 - -

150 8,1 45 - - 1 2 150 8,1 45 - -

D 23 0,3 4,03 10,87 l/s D 24.1 0,7 3,21 4,20 l/s

Freispiegel Freispiegel Freispiegel Freispiegel

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 5 13 50 0,9 35 6 55 4 5

70 1,7 35 12 55 3 7 70 1,7 35 12 55 2 3

100 4,5 35 22 55 1 3 100 4,5 35 22 55 1 1

125 7,0 45 - - 1 2 125 7,0 45 - - 1 1

150 8,1 45 - - 1 2 150 8,1 45 - - 1 1

D 26 0,3 1,14 3,07 l/s D 27 0,3 1,14 3,07 l/s

Freispiegel Freispiegel Freispiegel Freispiegel

Haupt Notentwässerung Haupt Notentwässerung

l/s mm l/s mm nDA nDA l/s mm l/s mm nDA nDA

50 0,9 35 6 55 2 4 50 0,9 35 6 55 2 4

70 1,7 35 12 55 1 2 70 1,7 35 12 55 1 2

100 4,5 35 22 55 1 1 100 4,5 35 22 55 1 1

125 7,0 45 - - 1 1 125 7,0 45 - - 1 1

150 8,1 45 - - 1 1 150 8,1 45 - - 1 1
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